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Storna internetowa Zamawiajacego

Dotyczy:
postepowania o udzielenie zamowienia na i
BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
NA TERENIE GMINY CHELMZA

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

L Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia si¢, ze w dniu 17.09.2012 r. 1 19.09.2012r. wplynal
wniosek o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (dalej zwanej ,,SIWZ”) w wyzej
wskazanym postgpowaniu dotyczacy:

1) Pytanie nr 1.

Czy Zamawiajacy uzna za rozwigzanie rownowazne oczyszczalnie sciekow pracujace w hybrydowej
technologii laczacej procesy zloza biologicznego i osadu czynnego, zabezpieczone pelnym raportem
badan PBOS, zgodnym z normg PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym przez laboratorium
notyfikowane przez Komisje Europejska, wymienione w
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs id=138327 i
posiadajace nie gorsze parametry techniczno- uzytkowe w stosunku do zaprojektowanego
rozwigzania?

Odp. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot w punkcie 11.A.3. — Opis rozwigzania
Zamawiajacy okreslil proces technologiczny oczyszczania S$cickow. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rGwnowazne na zasadach okreslonych w rozdziale 4 - Opis przedmiotu zamowienia pkt 9
SIW. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowiazany
wykazaé, Ze oferowane przez niego dostawy, ushigi lub roboty budowlane spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

2) Pytanie nr 2.

Zamawiajacy wskazuje w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, iz objete zakresem
zamOwienia wszystkie wyroby budowlane zamontowane pod powierzchnia gruntu tj. rury kanalizacji
sanitarnej, korpus oczyszczalni $cickéw, korpusy przepompowni Sciekow, studzienki kanalizacyjne
itp. musza posiada¢ odpowiednia klas¢ wytrzymalosci sztywnosci obwodowej SN, a odpowiednie
Deklaracje zgodnosci na wyroby budowlane wymienione powyzej potwierdzajace ten warunek nalezy
dolaczy¢ do oferty przetargowej (pkt 2, STWIOR, str. 8).

W $wietle ustawy o wyborach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. jedynym potwierdzeniem legalnego
wprowadzenia wyrobu budowlanego (przydomowe biologiczne oczyszczalnie sciekéw) do obrotu na
terytorium UE oraz potwierdzeniem, iz wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych — jest oznakowanie wyrobu przez Producenta znakiem CE i
wystawienic przez tego Producenta Deklaracji zgodnosci wyrobu (PBOS) z europejska norma
zharmonizowania PN-EN 12566-3+A1:20009.

Zbiomiki do przydomowych oczyszczalni Sciekéw nie odnosza si¢ i nie podlegaja specyfikacji
(normy) jakim maja odpowiada¢ rury kanalizacyjne, dlatego tez dla zbiornikow oczyszczalni nie
okresla si¢ sztywnosci obwodowej SN. Parametr SN — sztywno$¢ obwodowa dotyczy jedynie rur
kanalizacyjnych.

Z punktu widzenia obowiazujacych przepisdbw prawa zadanie przedstawienia przez Wykonawce
spelnienia parametréw innych niz potwierdzajace zgodnos¢ oferowanych wyrobéw budowlanych z
normg PN-EN 12566-3+A1:2009 nie ma zadnego prawnego uzasadnienia.

Jakic jest zatem uzasadnienie faktyczne 1 prawne sformulowania takiego zadania przez
Zamawiajacego?




Czy zgodnie z obowigzujacym prawem Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez korpus oczyszczalni $ciekéw odpowiedniej klasy
wytrzymalodci sztywnosci obwodowej SN, nie majacego wplywu na jakos¢ urzadzen?

Odp. Wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny by¢
prawidlowo wprowadzone do obrotu zgodnic z ustawa o wyrobach budowlanych oraz posiadac¢
wymagane przez Zamawianego parametry techniczne. Wszelkie deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
atesty itp. potwierdzajace wymagane parametry techniczne Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy
w trakcie realizacji zadania, a nie do oferty jak zapisano pkt 2, STWIOR, str. 8. Dokumenty, ktore
nalezy dolaczy¢ do oferty zostaly wymienione w ogloszeniu o zaméwieniu oraz w SIWZ.

Parametr techniczny sztywnos¢ obwodowa SN nie odnosi si¢ tylko do rur kanalizacyjnych ale réwniez
do wszystkich innych rur i obiektéw kubaturowych montowanych pod powierzchnig gruntu.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie wyroby budowlane zamontowane pod powierzchnia gruntu
posiadaly parametr sztywnosci obwodowej SN okreslony w STWiOR oraz w dokonanej modyfikacji.

Pyt. 3 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia réownowazne pracujace w technologii osadu czynnego i
zloza biologicznego, ktore spelniajg wszystkiec wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009 potwierdzone
badaniami typu wykonanymi przez Jednostke Notyfikowana oraz posiadajaca oznakowanie CE?

Odp. Odpowiedz zawarta w odpowiedzi na pytanie 1.

Pyt.4 W specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Zamawiajacy wymaga aby przydomowe
oczyszczalnie $ciekéw odpowiadaly klasie wytrzymalosci sztywnogci obwodowej SN. Wymagane
przez Zamawiajacego normy nie przewiduja, badania sztywnosci obwodowej SN. Nalezy podkresli¢, ze
parametry Scianek strukturalnych ze wskazaniem SN ( opisanc w dokumentacji przetargowej), spelniaja
tylko i wylacznie urzadzenia jednego producenta KB Instalacje. Producent ten byl jednoczesnie
projektantem przedmiotowej inwestycji — sporzadzat dokumentacj¢ projektowa. W dokumentach tego
producenta pojawia si¢ parametr SN, poniewaz wykorzystuje on do produkcji urzadzen rury
strukturalne produkowane przez inng firmg. Nic kwestionuje uprawnien Zamawiajacego do opisania
przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie na rozwigzania ze wskazaniem minimalnych wymaganych
parametrow. Jednakze parametry te musza zaklada¢ mozliwos¢ posluzenia si¢ rozwiazaniami
rownowaznymi. Aby za$ uznaé, ze w istocie Zamawiajacy dopuscil réwnowazne rozwigzania w
postgpowaniu, musi by¢ spelnione migdzy innymi wymaganie, ze rodzaj parametréw nie moze
prowadzi¢ do rzeczywistego wykluczenia rozwigzan réwnowaznych.

Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dopusci urzadzenia réwnowazne, o parametrach rownych
lub wyzszych od zaprojektowanych i spelniaja wymagania Zamawiajacego?

Odp. Odpowiedz zawarta w odpowiedzi na pytanie 112 .

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

II. Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych dokonuje
modyfikacji tresci SIWZ w nastepujacym zakresie zmiany zapisow w  Specyfikacji
technicznej Wykonania i Odbioru Robot pkt 11.A.4. Sposob oczyszczania Sciekow, ppkt d.
Modyfikacja zawarta w dodatkowo zataczonym odrebnym pliku pn. Korekta zapisu STWiOR
przetarg : BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
GMINY CHELMZA.

1. Powyzsze wyjasnienia stanowig integralng czesé SIWZ

mgring, Jeel
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