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Strona internetowa Zamawiajjcego

Dotyczy post¢gpowania o udzielenie zaméwienia na: Zakup i instalacj¢ solarnych systeméw
grzewczych cieplej wody uzytkowej dla budynkéw mieszkalnych i obiektéw uzytecznosci
publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Chelmia w ramach realizacji projektu:
»Zwigkszenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmza poprzez zastosowanie
przyjaznej $rodowisku energii slonecznej.”

WYJASNIENIE ~ TRESCI ~ SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKOW
ZAMOWIENIA

I Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia si¢, ze do Zamawiajacego wplynely wnioski o
wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia (dalej zwanej ,,SIWZ”) dla w/w
postgpowania dotyczace:

Pyt. 1. Prosz¢ o podanie numeru PKOB dla budynkéw uzytecznosci publicznej, gdzie beda
prowadzone prace inwestycyjne w ramach przedmiotowego przetargu, w celu ustalenia stawki
podatku VAT.

Odp. 1 Zamawiajacy okreslit w zalaczniku nr 1a — formularz wyceny zestawow solarnych oraz w Cz.
IIT SIWZ - Specyfikacji Zamawianego Sprz¢tu ( SZS ) ilosci budynkow, dla ktorych zastosowano
odpowiednie stawki podatku VAT w tym dla budynkéw uzytecznosci publicznej — tabela 1.2,

str. 9 SZ8S.

Pyt. 2. Czy budynki odbiorcoéw indywidualnych przekraczaja powierzchnia 300 m?? Jesli tak, to
prosze o wskazanie 1 podanie powierzchni.

Odp.2. Zamawiajacy okreslil w zalaczniku nr 1a — formularz wyceny zestawéw solarnych oraz w Cz.
I SIWZ - Specyfikacji Zamawianego Sprzetu ( SZS ) ilosci budynkow, dla ktorych zastosowano
odpowiednie stawki podatku VAT oraz budynki powyzej 300 m” — tabela 1.1., str. 9 SZS dot. tylko
budynkéw uzytkownikéw indywidualnych. Na chwilg obecna Zamawiajacemu trudno jest podaé
dokladng powierzchnig tych budynkow.

Pyt. 3. Czy wnoszac wadium innej formie niz pieni¢zna, oryginal dokumentu mozna umieéci¢ w
ofercie przetargowej w osobnej kopercie, a kserokopi¢ dokumentu, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem umiesci¢ razem z dokumentacja przetargowa?

Odp. 3. Zamawiajacy dopuszcza w przypadku zlozenia wadium w innej formie niz pieniezna
umieszczenie oryginalu dokumentu w ofercie przetargowej w osobnej kopercie, a kserokopie
dokumentu, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem razem z dokumentacja przetargowa.

Pyt. 4. Prosimy o usunigci punktu 2 z o$wiadczenia wykonawcy z Zalacznika nr 7 do SIWZ
poniewaz:
- w ramach zadania nie bedzie realizowana dostawa urzadzen do produkcji energii elektronicznej,




- MW jest jednostka mocy a nie energii,
- moc 1 346,804 MW wymaga montazu ok. 900 000 szt. kolektorow slonecznych, co znacznie
przekracza zakres zadania.

Odp. 4. Zamawiajacy nie dokonuje usunigcia punktu 2 z oswiadczenia wykonawcy z Zalacznika nr 7
do SIWZ dotyczacego ilosci wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej ze zrédel odnawialnych
wynosi wyrazone] w MW z uwagi na to, ze parametr ten stanowi element wniosku aplikacyjnego o
dofinansowanie i wykazanie jego jest niezbgdne do rozliczenia projektu z Urzgdem Marszalkowskim.
W zakresie zapisow punktu 2 w/w o$wiadczenia Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w oznaczeniu
jednostki miary z zapisanej wyrazonej w MW na zmieniona jednostk¢ wyrazong w MWh/rok.
Pozostale zapisy niniejszego oswiadczenia nie ulegaja zmianie.

Pyt. 5. Czy Zamawiajacy przy spelnieniu wszystkich innych parametréw optycznych zawartych w
SIWZ wyraza zgode na zastosowanie kolektora slonecznego o pokryciu szyba mat-mat bez pokrycia
antyreflaksyjnego oraz zamiast izolacji z welny mineralnej technicznej na zastosowaniu produktu
specjalnie dedykowanego do kolektorow stonecznych tj. wiokniny szklanej do kolektorow
slonecznych o grubosci 40 mm?

Odp.5.Zamawiajacy nie wyraza zgodg na zastosowanie kolektora stonecznego o pokryciu szyba mat-
mat bez pokrycia antyreflaksyjnego. Jednocze$nie Zamawiajacy wyraza zgodg na zastosowanie
produktu specjalnie dedykowanego do kolektorow stonecznych przy zachowaniu zapisow Czgsci 111
SIWZ - Specyfikacji zamawianego sprz¢tu w zakresie izolacji termicznej zawartych w pkt 2.2.2
('strona 8 tego dokumentu).

Pyt. 6. Czy Zamawiajacy dopuszcza dolaczenie do oferty sprawozdania z badan wg bardziej aktualnej
normy PN-EN 12975 niz zapisane w SIWZ?

Odp. 6. Zamawiajacy dopuszcza dolaczenie do oferty sprawozdania z badan wedlug normy PN- EN
12975 bardziej aktualnej niz zapisano w SIWZ.

Pyt. 7. Co Zamawiajacy rozumie pod stwierdzeniem ,,odpowietrznik-separator powietrza” ?
Odp.7. Zamawiajacy rozumie pod stwierdzeniem ,,odpowietrznik-separator powietrza” urzadzenie,
ktore usuwa powietrze z instalacji solarnej.

Pyt. 8. Czy odpowietrznik ma pracowa¢ automatycznie czy rgcznie 7
Odp. 8. Odpowietrznik ma pracowa¢ automatycznie

Pyt. 9. Czy chodzi o odpowictrznik solarny przeznaczony do mieszanck glikolowych (odpowietrznik
= separator powietrza) czy o blizej nieokreslony separator powietrza (odpowietrznik # separator
powietrza) z dodatkowym odpowictrznikiem, ktory pelni taka sama funkcj¢ jak separator powietrza ?
Odp. 9. Zamawiajacemu chodzi o odpowietrznik solarny przeznaczony do mieszanek glikolowych
(odpowietrznik = separator powietrza).

Pyt. 10 Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie tylko separatora powietrza bez odpowietrznika?
Odp. 10. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dowolnego urzadzenia, ktore skutecznie odpowietrzy
instalacj¢ solarna, np. separator powietrza, odpowietrznik.. Jednoczesnie Zamawiajacy dopuszcza
dowolny sposéb umiejscowienia omawianego urzadzenia zgodnie z wymogami producenta i sztukg
budowlang.

Pyt. 11 Jakie dopuszczenia powinien mieé taki separator (certyfikaty)? Z jakiego materialu
powinien by¢ wykonany separator ?

Odp. 11. Urzadzenie do odpowictrzenia instalacji solarnych powinno by¢ wykonane z materiatu
niekorodujacego i powinno by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.




Pyt. 12. Dlaczego Zamawiajacy wymaga separatora powietrza w grupie pompowej pojedynczej skoro
w najwyzszym punkcie instalacji wymagany jest odpowietrznik-separator powietrza ?

Odp. 12. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dowolnego urzadzenia, ktore skutecznie odpowietrzy
instalacj¢ solarna, np. separator powietrza, odpowietrznik..

Pyt. 13 Czy separator powietrza moze by¢ montowany poza grupa pompowa c¢zy musi stanowié
clement grupy pompowej ?
Odp. 13. Urzadzenia, ktore skutecznie odpowietrzy instalacj¢ solarng nie musi stanowi¢ elementu

grupy pompowej.

Pyt. 14. Czy Zamawiajacy jest $wiadomy, Ze istnieje tylko jeden dostawca grup pompowych
pojedynczych z separatorem powietrza ? Naszym zdaniem takic okreslenie wymogéw prowadza do
ograniczenia zachowania zasad uczciwej konkurencji w $wietle przepisow Prawa Zamowien
Publicznych. Prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp. 14. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie takze grupy pompowej dwudrogowej.

Pyt. 15. Dlaczego Zamawiajacy wymaga aby sterownik posiadal funkcj¢ przeciwmrozows skoro
instalacja jest wypehiona niezamarzajaca mieszaning wodno-glikolowg ? Prosimy o merytoryczne
uzasadnienie.

Odp. 15. Zamawiajacy wymaga, aby sterownik posiadat funkcj¢ przeciwmrozowa jak okreslono w
specyfikacji.

Pyt. 16. Co oznacza zastosowanie zabezpieczenia antyprzepieciowego w grupie pompowej ? Z czego
takie zabezpieczenie ma si¢ skladaé ? Zwracamy uwagg na fakt stosowania zabezpieczenia
przeciwprzepigciowego w sterowniku; pompa zasilana jest ze sterownika. Naszym zdaniem
uzasadnionym jest uziemienie (ochrona przeciwprzepigciowa) instalacji poprzez podlaczenie jej do
istniejace] instalacji odgromowej. Prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp. 16. Pod pojeciem ,,urzadzenie antyprzepigciowe” Zamawiajacy rozumie: przewidzie¢ w
rozdzielnicy elektrycznej budynku urzadzenie ochrony antyprzepigciowej poprzez zastosowanie
ogranicznikow przepigc zapewniajacych ochrong przed przepigciami atmosferycznymi i
laczeniowymi. Ochrona antyprzepigciowa ma by¢ zgodna z obowigzujaca norma PN-EN 60099-5.

Pyt. 17. Czy zabezpieczenie przeciwprzepigciowe moze by¢ instalowane oddzielnie (stanowi¢
oddzielny element) poza sterownikiem czy musi stanowi¢ element sterownika ? Prosimy o podanie
merytorycznego uzasadnienia.

Odp. 17. Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe moze by¢ instalowane oddzielnie.

Pyt. 18. Co oznacza stwierdzenie ,,grzalka elektryczna o mocy 2/4/6 kW™ ? Czy oferent ma sobie
wybra¢ dowolng moc grzalki ? Czy grzatka ma mieé stopniowalng moc ?

Odp. 18. Zamawiajacy w zestawie F 1 G przewiduje zastosowanie grzalki z mozliwoscia
stopniowania zakresu mocy 2/4/6KW.

IL Powyzsze wyjasnienia stanowiq integralng czes¢ SIWZ
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