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Schemat technologiczny SUW Morczyny, Gm. Chetmza
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LEGENDA:

. Przepustnica reczna DN 150 mm
. Wodomierz DN 150 mm
. Aerator DN 900 mm
. Filtr pionowy DN 1800 mm
. Odpowietrzniki DN 25 mm
. Przepustnica pneumatyczna DN 150 mm
. Przepustnica pneumatyczna DN 100 mm
. Przepustnica pneumatyczna DN 50 mm

. Przepustnica pneumatyczna DN 80 mm
10. Zawor zwrotny DN 50 mm
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11. Przepustnica reczna DN 100 mm PVC DN 63
12. Zestaw hydroforowy 10
13. Zawodr zwrotny DN 100 mm
14. Wodomierz DN 80 mm ,.mchmEomm.ﬂEo
15. Zawdr zwrotny DN 150 mm ukeyjno-Har owo-Ustugowe
16. Zawor zwrotny DN 80 mm 22. Reduktor cinienia v %%%\ﬁ m.mﬂ_ws«o%oﬂ:&

17. Wyspy zaworowe

18. Sprezarka WAN-T

19. Zawor bezpieczenstwa Si 6301C
20. Wodomierz DN 100 mm

21. Redukcja 160/110 mm

24. Zawér bezpieczenstwa SYR 2115 . ffax 054 110,232 0109
25. Dmuchawa RT 43037

26. Pompa gtebinowa SP 30-2

27. Pompa gtebinowa TWU 4 1610

23. Elektrozawér 87- mJN/Q\mP BIANKI
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USYTUOWANIE URZADZEN NA
SUW MORCZYNY
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