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Dotyezy postepowania o udzielenie zaméwienia pn.: Zaprojektowanie { wykonanie robét
budowlanych mikroinstalacji odnawialnych zrédel energii do produlkcji energii elektrycznej i
ciepinej, na potrzeby prywatnych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
Chelmza w ramach programu priorytetowego ,,Wspieranie rozproszonych, odnawialnych zrodet
energii Cz¢sé 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz
mikroinstalacji odnawialnych Zrédet energii” (Zadanie Nr 11 Nr2)

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

L. Dziatajac na podstawic art, 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiei publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.), zawiadamia sig, ze do Zamawiajacego wplynat wniosek o wyjasnienie specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia (dalej zwanej ,,STWZ”) dla w/w postgpowania dotyczacy:

Pytanie. 1 Dotyczy rozdziatu 2.4.3 PFU - Parametry techniczne ppkt. 13: Zamawiajacy wymaga
zastosowania zintegrowanej przetwornicy. Czy dopuszcza sig tutaj przetwornice zewngtrzng?
Odp. na pytanie 1 OdpowiedZz zawarta w pytaniu nr 51 z dnia 21.04.2016 o tresei:
»Zamawiajacy jako zintegrowana przetwornicg opisat sterownik turbiny oraz przetwornice.
Zamavwiajacy dopuszeza zastosowanie zewngtrznej przetwornicy”.

Pytanie 2 Dotyczy rozdziatu 2.4.3 PFU - Parametry techniczne ppkt. 12: Zamawiajacy wymaga
ustawiania si¢ do wiatru za pomoca sitownika? Przy jakich predkosciach wiatru ma dziata¢ to
zabezpieczenie? W tak malych turbinach nie spotkaliémy si¢ z takim zabezpieczeniem.
Odp. na pytanie 2 OdpowiedZz zawarta w pytaniu nr 52 z dnia 21.04.2016 o treSci:
,Zamawiajacy potwierdza odchylenie wirnika do linii wiatru po przekroczeniu mocey nominalnej

czyli 12m/s”.

Pytanie 3 Dotyczy rozdziatu 2.4.3 PFU - Parametry techniczne ppkt. 8: Co oznacza ,niskie
$rednie predkosei wiatru?

Odp. na pytanie 3 OdpowiedZ zawarta w pytaniu nr 54 z dnia 21.04.2016 o treSci:
sSrednie predkosci wiatru w granicach 3-5m/s.

Pytanie 4 Dotyczy rozdziatu 2.4.3 PFU - Parametry techniczne ppkt. 10: Czy przez nominalng
predko$é wiatru 12 m/s mamy rozumieé, Ze turbina osigga swoja moc nominalna przy wiatrach
12m/s?

Odp. na pytanie 4 Odpowiedz zawarta w pytaniu nr 55 z dnia 21.04.2016 o tresci:

~Zamawiajgcy potwierdza jak w pytaniu®.

Pytanie 5 Dotyczy rozdziatlu 2.4.3 PFU - Parametry techniczne ppkt. 11: Czy dopuszeza sig
stosowanie pasywnego systemu ustawiania do wiatru?



Odp. na pytanie 5 Odpowiedz zawarta w pytaniu nr 56 z dnia 21.04.2016 o treset:
~Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pasywnego systemu ustawiania do wiatru”,

Pytanie 6 Dotyczy rozdziatu 2.4.3 PFU - Parametry techniczne ppkt. [3: Z uwagi na to, Ze turbina ma
dziataé nawet podczas bardzo silnych wiatréw, prosimy o wykreslenie zapisu dotyczacego odchylenia
turbiny za pomoca sitownika tyfem do wiatru?

Odp. na pytanie 6 OdpowiedZ zawarta w pytaniu nr 57 z dnia 21.042016 o tresci:
wZamawiajacy okreslit w PFU ustawienie wirnika réwnolegle do kierunku wiatru a nie "tylem".
Zamawiajacy nie widzi nieprawidiowosci w opisie elektrowni wiatrowej”.

Pytanie 7 Dotyczy rozdziatu 2.4.3 PFU - Parametry techniczne ppkt. 14: Prosimy o wykreslenie
wymogu w ppkt 14. Jezeli wiatrak sig wylacza to nie ma produkcji. Zrzut jest uzywany przy duzych
wiatrach kiedy przetwornica oraz kontroler nie sg w stanie przetworzy¢ tak duzej iloSci energii i wtedy
jest zrzucana na grzatki. Dodatkowo przy zintegrowanej przetwornicy nie ma mozliwosei
zastosowania zrzutu. Wszystko jest przetwarzane w wiezy turbiny wiatrowej, nie ma dostgpu do
kontrolera, z turbiny wychodzi prad 220Vac 50hz.

Odp. na pytanie 7 OdpowiedZ zawarta w pytaniu nr 58 z dnia 21.04.2016 o tredci: ,, Zamavwiajacy
nie rozumie pytania i podtrzymuje zapis PFU dotyczacy punktu 14, czyli dzialania elektrowni w
przypadku zaniku sieci”. -

Pytanie 8 Dotyczy rozdziatu 2.4.3 PFU - Parametry techniczne ppkt., 15: Prosimy o dostapienie od
wymagania zabezpieczenia? Przy zaniku sieci przetwornica sig wyltacza, bez pradu magnesy dzialajg
jak hamulec, nie ma zadnej produkeji i nie ma koniecznosei stosowania "grzalek zrzutowych".

Odp. na pytanic 8 OdpowiedZ zawarta w pytaniu nr 59 z dnia 21.04.2016 o tresci: ,Zamawiajgey
podtrzymuje, Ze jest konieczno$é stosowania grzatek zrzutowych w momencie wylaczenia
przetwornicy”.

Pytanie 9 Zgodnic z zapisami SIWZ rozdziat 23, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia
gwarancji i rekojmi na okres min. 5 lat a maks. 7 lat. W zwiazku z faktem, iz towarzystwa
ubezpieczeniowe odmawiaja wystawiania gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczajacych
uprawnienia Zamawiajacego z tytulu udzielonej przez Wykonawcg rekojmi z powodu zbyt dhigiego
okresu zabezpieczenia (powyzej S5 lat) prosimy o zapewnienie mozliwosci skiadania gwarancji
ubezpieczeniowych na okres do 5 lat, a nastgpnie przed uplywem terminu waznodei ztozone]
gwarancji, ziozenic kolejnej na pozostaly okres rgkojmi udzielony przez Wykonaweg, nie diuzszy niz
2 lata, W przypadku odmowy zgody na wskazane powyzej rozwigzanie Zamawiajacy wymusza na
Wykonawcey, wniesienie zabezpieczenia tylko i wylacznie w formie pienigdza oraz ogranicza
mozliwo$é zlozenia ofert przez szersze grono Wykonawedw, co rzutije na konkurencyjnosé
postgpowania.

Odp. na pytanie 9 OdpowiedZ zawarta w pytaniu nr 45 z dnia 21.04.2016 o treSci: ,W § 16 wzoru
umowy stanowiacym czeéé I SIWZ w ust 12 okreslono, ze niezaletnie od udzielonej gwarancji
jakosci Strony wydlutajq odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi w ten sposéb, e odpowiedzialnosé
Wykonawcy 7 tytulu rekojmi za wady nie moze wygasnqé pried uplywem okresu gwarancji Jakosci
udzielonef przez Wykonawce na poszezegdine elementy wymienione w ust. 11 2,

Odpowiedzialno$é Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady bedzie wynosié dla:

modulu fotowoltaicznego — 10 lat, ‘

inwertera — 5 lat,

pompy ciepla - § lat,

turbiny wiatrowej — 5 lat.



Ponadto w ofercie wykonawca musi okre§li¢ okres gwarancji dla pozostalych elementéw
zamodwienia min. dokumentacji projektowej, konstrukeji, nzytych materialéw, urzadzen oraz
wykonanych robét (a wiec wszystkiego co mnie jest modulem fotowoltaicznym, inwerterem,
pompg ciepla, turbing wiatrowa), nie krétszy niz 5 lat i nie dluzszy niz 7 lat.

Zgodnie powolanym na wstepie § 16 ust, 12 projektu umowy odpowiedzialnosé wykonawey z
tytutu rgkojmi podlega wydtuZeniu i musi odpowiadaé okresom odpowiedzialnos¢ wykonawey z
tytuln gwarancji: a wige dla:

modubue fotowoltaicznego — 10 Iat,

inwertera — 5 lat,

pompy ciepla — 5 lat,

turbiny wiatrowej — 5 lat,

a dla pozostalych elementéw zamdwienia od 5 do 7 lat,

W lkowestii zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczert z tytulu rekojmi za wady
nie noze proekraczaé 30% wysokosci zabegpieczenia.

Formy zabezpieczenia okresla art. 148 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

art, 148, 1. Zabezpieczenie moie byé wnoszone wediug wyborn wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujqcych formach:

1) pienigdzi;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczef kasy oszczednoSciowo-kredytowej, 7 tym
ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniginym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rogwoju Przedsigbiorczosci.

2. Za 7godq zamawiajqeego zabezpieczenie moge byé wnoszone réwniel:

1) w wekslach 7 porgczeniem wekslowym banku Iub spdldzielczef kasy oszezednosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawn na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Padistwa lub

Jednostke samorzqdu ferytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu refestrowego nq zasadech okreslonych w preepisach o zastawie
refestrowym i rejestrze zastawow,

Zmiang formy zabezpieezenia reguluje art, 149:

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca mote dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jednq lub
kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1.

2, Za zgodq zamawiajqcego wykonawea mote dokonaé zmiany formy zabegpieczenia na jednq lub
kitka form, o kidrych mowa w art. 148 ust, 2.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciqglosci zabegpieczenia i bez

zmmniejszenia jego wysokosci,

Wybér formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy do wykonawcy. Ustawa
Prawo zaméwiefi publicznych, wprowadza obowiazek zabezpieczenia roszezen w okresie
odpowiedzialno$ci wykonawey z tytulu rekojmi za wady, ktéry to okres w przypadku
zaméwienia na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych obejmujacych mikroinstalacje
odnawialnych Zrédel energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby
prywatnych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Chelmia podlega
wydhuzeniu i odpowiada co najmniej okresom udzielonej gwarancji” .



Pytanie 10 Zgodnie z zapisami SIWZ rozdziat 8 pkt. 2, Zamawiajacy wymaga posiadania pizez
Wykonawee wiedzy i do§wiadezenia niezbednego do wykonania zaméwienia:
»w przypadku skladania oferty na Zadanie Nr 1:

Warunek zostanie spetniony przez Wykonawes, jezeli wykaze on, Ze:

- wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest kr6tszy — w tym okresie co najmniej:

a) 10 mikroinstalacji do produkeji energii elektrycznej opartych na systemach fotowoltaicznych o
mocy nie mniejszej niz 3 kWp kazda ; oraz

b) dwie mikroinstalacje do produkcji energii ciepinej opartych na pompach ciepla typu solanka/woda o
moc nie mnigjszej niz 7 kWp kazda;”

Prosimy o zastapienie stowa ,,mikroinstalacji” stowem ,,instalacji”. Wykonawca, ktéry wykonal wiele
instalacji fotowoltaicznych o mocy wigkszej niz 3 kWp oraz wiele pomp ciepla o mocy wigkszej niz 7
kWp posiada duzo wigksze do$wiadczenie niz Wykonawca, ktéry wykonat kilka mikroinstalacji.
Wykonanie instalacji wigkszych niz mikroinstalacje wymaga wigkszego do$wiadezenia, dlatego
Wykonawca ktory wykonat instalacje wigksze niz mikroinstalacje spewnoscia posiada umiejetnosci
wystarczajace dla wykonania mikroinstalacji. W przypadku odwrotnym nie byloby to oczywiste.
Stowo ,,mikroinstalacje” ogranicza wymagania Zamawiajacego i ogranicza dostep do postgpowania
Wykonawcéw, ktérzy posiadaja duze do$wiadezenie zaréwno w montazu instalacji fotowoltaicznych,
jak 1 instalacji pomp ciepta, co moeno rzutuje na konkurencyjnod¢ postgpowania. W zwigzku z tym
prosimy o zastapienie stowa ,,mikroinstalacji” stowem ,,instalacji”.

Odp. na pytanie 10 Zamawiajacy wyjasnia, Ze wedlug Zamawiajgcego w terminie
mikroinstalacje miedci si¢ takze termin instalacje, gdzie kazda mikroinstalacja jest instalacjy,
czemu dal wyraz w odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 15.04.2016 r, dopuszezajac jako spelnienie
w/w warunku wykonanie instalacji. wigkszych niz 40kW oraz nie okreSlajac w warunku
maksymalnej mocey .

Zamawiajacemu chodzi o to, aby Wykonawca wykazal co najmuiej flo$¢ sztuk oraz o mocy nie
mniejszej kazdej mikroinstaleji i/lub instalacji jak wskazane w ppkt a i b opisanego w SIWZ w
rozdziale 8 pkt 2 warunku wiedzy i dodwiadczenia,

Niniejsza interpretacja jest analogiczna do warunku wiedzy i do$wiadczenia okreSlonego dla
Zadania nr 2.

Pytanie 11 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na dopuszezenie modutu fotowoltaicznego posiadajacego
wspbtezynniki temperaturowe o wartosciach: moe -0,44%/°C ( wymagane wg SIWZ >-0,43%//°C),
prad zwarciowy 0,04%//°C ( wymagane wg STWZ >0,05%//°C), w zamian oferujac panel o wyzszej
sprawnodci tj. 16% ( wymagane wg SIWZ 15,8%).

Odp. na pytanie 11 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystanie modutdw o slabszych
palmetach niz w PEU, poniewaz Zamawiajacy oczekuje lepszej wydajnosci moduléw przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Pytanie 12 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na dopuszezenie gruntowych pomp ciepta o
maksymalnej temperaturze zasilania 65 °C, (wymagane w SIWZ max 60 °C,) biorge pod
uwage, iz speiniaja one pozostate wymagania.

Odp. na pytanie 12 Zamawiajacy wyraza zgod¢ na dopuszczenie pomp ciepla o temperaturze na -
zasilaniu 65 °C odpowiednio dla kazdej z czterech pomp ciepla wskazanych w PFU.

Jednocze$nie niniejsza odpowiedz stanowi modyfikacje w tym zakresie PFU ~ rozdzial 2.4.2. -
Pompy ciepia —~ budowa pomp ciepla pkt 4 odpowiednio dla kaidej pompy, gdzie zapis po
modyfikacji brzmi: ,temperatura na zasilaniu co najmniej 60 °C” .

Pytanie 13 Zwracamy si¢ z prosba o usunigcie 8 kolumny Zalgcznika nr 4 IDW (Wzor wykazu
wykonanych robét budowlanych). Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19
lutego 2013 roku w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy,

4



oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (paragraf 1, pkt 2) Zamawiajacy nie moze zadac
od Oferenta (wykonawcy) danych w postaci adresu, nr telefonu odbiorcy na rzecz ktérego wykonano
roboty budowlane. W zwiazku z powyzszym prosimy o korekte zalacznika.

Odp. na pytanie 13 Zamawiajgcy nie zgadza si¢ z sugestia Wykonawcey, poniewaz ust., 5 tego
samego paragrafu ww. Rozporzadzenia (Dz. U. z 2013 r, poz. 231) méwi o moziiwosei
zwrécenia si¢ Zamawiajacego bezpo$rednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonane, o przediozenie dodatkowych informacji lub dokumentow
bezpoérednio Zamawiajacemu. Termin ,,odbiorca” wskazany w Zalgeznikn nr 4 IDW jest — wg
Zamawiajacego — terminem toisamym z okresleniem ,wiadciwy podmiot” wskazany w ww.
Rozporzadzeniu. Z przepiséw ww. wynika, ze wlasciwy podmiot (odbiorea), na rzecz ktérego
roboty byly wykonywane, musi by¢ zidentyfikowany w taki sposob, aby Zamawiajacy mogt si¢
do niego zwrécié o przediozenie dodatkowych informacji badZz dokumentbw, tj. musi mieé
mozliwoéé poznamia co najmniej jego imienia i nazwiska / nazwy (firmy) oraz miejsca
zamieszkania / siedziby. W ocenie Zamawinjacego powyZsze nie oznacza, ze Wykonawca jest
zobligowany wskazywaé w wykazie rob6t wszystkie dane tele - adresowe ,wlasciwego podmiotu”
takie, jak np. nr telefonéw, fakséw czy tez adresy poczty elektronicznef,

1I. Powyzsze wyjadnienia stanowig integralng czgé¢ SIWZ. Pozostale postanowienia SIWZ nie
ulegaja zmianie,

I1I. Ninigjsze wyjasnienia zostaly opublikowane na stronie internetowej Gminy Chelmza
www.bip.gminachelmza.pl zakladka zamdwienia publiczne dot. niniejszego postgpowania
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